Unita

Centrale

LOOP 1

» Relé guasto generale

» Relé scarica avvenuta

» Relé preallarme

Rele allarme
Rele scarica automatica inibita
Relé spegnimento manuale

Relé spegnimento disabilitato

LOOP 1

LOOP 2
LOOP 2

Canale di spegnimento
24Vec 1 Aper2s.
corrente di sorveglianza
max 5 mA 24 Vcc

Spegnim

11 Teenico: 1 Cliente:

3 B B

2 B B

1 B B

Rev.: | Data: Modifica:

Disegnato:

Verificato:

"Approvato:

Micro-Sol

www.aerosol.it

Cliente:

Oggetto:

e unita di spegnimento su loop

Tipico di colegamento generatori Micro-Sol con centrrali analogiche
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